
Информация по устранению нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности в МДОУ детский сад д. Стан

№
Пред
писан

ИЯ

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выявленного

нарушения

Срок
устранени

я
нарушени

Отметка о 
выполнении

1. Имеющаяся система пожарной сигнализации обеспечивает 
дублирование подачи светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 
охраны с участием транслирующей этот сигнал организации 
(сотовый оператор)

30.05. 18 г. выполнено

2. Имеющийся пожарный щит не соответствует действующим 
нормативным актом

01.12.17 г. выполнено

3. Автоматические установки пожарной сигнализации, 
смонтированные в здании детского сада не в соответствии с 
проектной документацией, разработанной и утвержденной в 
установленном порядке

30.05.18г. выполнено

4. Отсутствует обозначение движения к источнику 
противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения

01.12.17г. выполнено

5. На путях эвакуации допускается отделка пола материалами с 
неизвестной пожарной опасностью

30.05.18г. выполнено

6 . К эксплуатации котельной допускаются лица, не прошедшие 
специального обучения и не получившие соответствующие 
квалификационные удостоверения

01.12.17г. Выполнено
08.11.17г.

7. Дымовая труба не оборудована искрогасителем 01.12.17г. Выполнено
Установлен
30.11.17г.

8. Заведующая детского сада перед началом отопительного 
сезона не обеспечила проведение очистки дымохода и печи

01.12.17г. выполнено

9. Уровень звука СОУЭ в здании детского сада (младшая и 
старшая группа, актовый зал) не соответствует нормативным 
документам

30.05.18г. выполнено


